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Assembly instructions / Instructions de montage

Skan

Design by Lievore, Altherr, Molina




Supplied material / Matériel fourni

0270
1. Installation components bag / Sachet d’accessoires d'installation lun.
2. Components Bag / Sachet d’accessoires 1lun.
3. Lighting fixture / Structure du luminaire lun.
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Technical specifications / Caractéristiques techniques

0270

Net Weight / Poids net 3.08 lbs. :j:(i] 1xLED 9.3W 350mA  |IP20 c@us ~~ 50-60 Hz DRY LOCATION

TRIAC dimming 120V
0-10V dimming Muti-valt |
DALI dimming MLii-valt |

LUTRON dimming Mubti-valt |
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IP20 Multi-volt

Product protected against solid
object as big as or bigger than 12
mm. No protection against water.

Produit protégé contre les intru-
sions de corps solides de taille
égale ou supérieure a 12 mm. Non
protégé contre I'eau.

Voltage range: 120-277V
Gamme de tension : 120-277V

Caution

Before assembling and installing this product, carefully
read the following:

- CAUTION: To avoid possible electrical shock, make
certain electricity is shut off at main panel before wiring.

This product must be installed in accordance with the
national and local electrical codes. If you are not familiar
with wiring, you should use a qualified electrician to
avoid hazards involved.

To install on the ceiling, always choose the most
adequate fixing tools for the ceiling material.

If the steel cable or the power cord of this lamp is
damaged, it must be replaced only by the manufacturer
or their technical service or by a person capacitated to
this effect to avoid any risk.

This lamp is for indoor use only, excluding bathrooms or
any type of humid surface.

- We recommend reading the manual before installing the
lamp. Keep these instructions for future reference.

~

Alternating current.

Courant alternatif.

Attention

Avant de procéder a l'assemblage et a l'installation
de ce luminaire, lisez attentivement les considérations
suivantes:

- ATTENTION : avant de réaliser toute connexion
électrique, vérifiez que le courant au compteur de votre
installation est bien coupé, afin d'éviter de possibles
décharges électriques.

Linstallation électrique de ce produit doit étre conforme
aux normes électriques nationales ou locales. Si vous
n'étes pas habitué aux travaux d'électricité, lors de cette
installation, veuillez employer les services d'un électricien
qualifié dans le but d'éviter les dangers qu'elle implique.

Pour fixer le luminaire au plafond, utilisez les éléments de
fixation les mieux adaptés au support.

En cas de détérioration, le cdble flexible ou cordon
d’alimentation de ce luminaire ne devra étre remplacé
que par le fabricant, son service technique, ou toute
autre personne de qualification équivalente, afin d’éviter
tout risque.

Ce luminaire est exclusivement destiné a une utilisation
en intérieur, a I’exception des salles de bain et autre
environnement humide.

- Nous vous recommandons de lire attentivement ces
instructions avant d’installer le luminaire. Conservez-les
en vue d’une éventuelle consultation ultérieure.
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EN FR
IMPORTANT NOTICE: IMPORTANT:
Caution: to avoid possible electrical shock, make certain electrici- Débranchez I'alimentation électrique avant de procéder au mon-
ty is shut off at main panel before wiring. tage du luminaire.
1. Unscrew the nut (A) and, while holding the disc (B), undo the 1. Dévissez la vis (A), et, en soutenant le disque (B), débranchez les
connectors (C) to free the plate (D). dominos de connexion (C) afin de libérer le plateau (D).
2.Secure the round cross bar (R) to the junction box using the 2. Fixez la traverse universelle ronde (R) au boitier de raccordement
mounting screws (S1). en utilisant les vis de montage (S1).
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3(] CONNECT TRIAC INSTALLATION CONNEXION DU DIM TRIAC

R R A R )

IMPORTANT: You have ordered a fixture with a driver specifi- IMPORTANT : vous avez commandé un luminaire avec un driver
cally compatible with TRIAC DIMMING SYSTEM. This fixture LED spécialement compatible avec un SYSTEME DE VARIA-

will not be compatible with other types of dimming systems. TEUR TRIAC. Il n'est en aucun cas compatible avec une autre
You can check you have the correct product by looking at sorte de variateur. Vous pouvez vérifier que vous avez le pro-

the model number printed on the box label or fixture canopy: duit correcte en lisant le numéro du modeéle qui est imprimé sur
0270-03/14,0270-06/14 and 0270-18/14. "_«TRIAC I'étiquette de I'emballage ou sur I'étiquette collée sur le luminaire:

0270-03/14,0270-06/14 et 0270-18/14.

EN FR
3a. IMPORTANT: Only for references: 3a. IMPORTANT : uniquement indiqué pour les références:
0270-03/14, 0270-06/14 and 0270-18/14. 0270-03/14, 0270-06/14 et 0270-18/14.
Connect the white wire of the fixture to the white wire of the supply Raccordez le céble blanc du luminaire au céble blanc de votre
circuit. Connect the black wire of the fixture to the black wire of installation électrique. Raccordez le cdble noir du luminaire au
the supply circuit. Secure with the electrical wire nuts (N) and seall cdble noir de votre installation. Reliez les cdbles aux connecteurs
connections with electrical tape. Connect the fixture ground wire de cdbles (N) et enveloppez le raccord de scotch électrique isolant.
and the supply ground wire to the ground screw on the round cross Connectez la prise de terre du luminaire et la prise de terre de

bar using the ground terminal. Pinstallation sur la vis de terre sur la traverse universelle ronde en
Connect your DIM TRIAC control line to pole (Black). utilisant la borne de terre.

Push the connections and all excess wire to the interior of the Connectez les cdbles du contrdle DIM TRIAC aux pdle (Black).
junction box. Fixez le plateau (D) & la traverse universelle ronde au moyen des vis
Secure the plate (D) to the round cross bar, using screws (S2). de la traverse (S2).
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3 b CONNECT O-10V INSTALLATION

IMPORTANT: You have ordered a fixture with a driver specifi-
cally compatible with 0-10V DIMMING SYSTEM. This fixture
will not be compatible with other types of dimming systems.
You can check you have the correct product by looking at
the model number printed on the box label or fixture canopy:
0270-03/12,0270-06/12 and 0270-18/12.

CONNEXION DU DIM 0-10V

IMPORTANT : vous avez commandé un luminaire avec un driver
LED spécialement compatible avec un SYSTEME DE VARIA-
TEUR O-10V. Il n'est en aucun cas compatible avec une autre
sorte de variateur. Vous pouvez vérifier que vous avez le pro-
duit correcte en lisant le numéro du modeéle qui est imprimé sur
I'étiquette de I'emballage ou sur I'étiquette collée sur le luminaire:
0270-03/12,0270-06/12 et 0270-18/12.

EN

3b. IMPORTANT: Only for references:
0270-03/12,0270-06/12 and 0270-18/12.

Connect the white wire of the fixture to the white wire of the supply
circuit. Connect the black wire of the fixture to the black wire of
the supply circuit. Secure with the electrical wire nuts (N) and seal
connections with electrical tape. Connect the fixture ground wire
and the supply ground wire to the ground screw on the round cross
bar using the ground terminal.

Connect your DIM 0-10V control lines to poles DIM+ (Purple) and
DIM- (Grey).

NOTE: If system is not compatible with 5 wire O-10V dimming or if
you wish to install this fixture as non dimmable, you may cap off the
DIM+ and DIM- wires.

Push the connections and all excess wire to the interior of the
junction box.

Secure the plate (D) to the round cross bar, using screws (S2).
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3b. IMPORTANT : uniquement indiqué pour les références:
0270-03/12,0270-06/12 et 0270-18/12.

Raccordez le céble blanc du luminaire au cdble blanc de votre
installation électrique. Raccordez le céble noir du luminaire au
cdble noir de votre installation. Reliez les cébles aux connecteurs
de cébles (N) et enveloppez le raccord de scotch électrique isolant.
Connectez la prise de terre du luminaire et la prise de terre de
P’installation sur la vis de terre sur la traverse universelle ronde en
utilisant la borne de terre.

Connectez les cdbles du DIM 0-10V aux péles DIM + (Violet) et
DIM- (Gris).

NOTE : si votre installation n'est pas compatible avec un variateur
DIM 0-10V de 5 cdbles, ou si vous souhaitez installer votre lumi-
naire sans variateur, vous pouvez annuler les cdbles du DIM+ et du
DIM-.

Poussez les branchements et I'excés de cdble a I'intérieur du boitier
de raccordement.

Fixez le plateau (D) & la traverse universelle ronde au moyen des vis
de la traverse (S2).



3C CONNECT DALI INSTALLATION

IMPORTANT: You have ordered a fixture with a driver speci-
fically compatible with DALI DIMMING SYSTEM. This fixture
will not be compatible with other types of dimming systems.
You can check you have the correct product by looking at
the model number printed on the box label or fixture canopy:
0270-03/11,0270-06/11 and 0270-18/11.

| DALI|

CONNEXION DU DIM DALI

= Emomm s = EesEsE s == Es =SS ==& =s&=S8=S;

DIM DALI control
| |

Croung
> Ping
L)

B re

> el

IMPORTANT : vous avez commandé un luminaire avec un driver
LED spécialement compatible avec un SYSTEME DE VARIA-
TEUR DALL. Il n'est en aucun cas compatible avec une autre
sorte de variateur. Vous pouvez vérifier que vous avez le pro-
duit correcte en lisant le numéro du modele qui est imprimé sur
I'étiquette de I'emballage ou sur I'étiquette collée sur le luminaire:
0270-03/11,0270-06/11 et 0270-18/11.

EN

3c. IMPORTANT: Only for references:
0270-03/11,0270-06/11 and 0270-18/11.

Connect the white wire of the fixture to the white wire of the supply
circuit. Connect the black wire of the fixture to the black wire of
the supply circuit. Secure with the electrical wire nuts (N) and seal
connections with electrical tape. Connect the fixture ground wire
and the supply ground wire to the ground screw on the round cross
bar using the ground terminal.

Connect your DIM DALI control lines to poles DA 1 (Pink) and DA 2
(Yellow).

NOTE: If system is not compatible with 5 wire DALI dimming or if
you wish to install this fixture as non dimmable, you may cap off the
DA 1and DA 2 wires.

Push the connections and all excess wire to the interior of the
junction box.

Secure the plate (D) to the round cross bar, using screws (S2).

FR

3c. IMPORTANT : uniquement indiqué pour les références:
0270-03/11,0270-06/11 et 0270-18/11.

Raccordez le céble blanc du luminaire au cdble blanc de votre
installation électrique. Raccordez le cdble noir du luminaire au
cdble noir de votre installation. Reliez les cdbles aux connecteurs
de cébles (N) et enveloppez le raccord de scotch électrique isolant.
Connectez la prise de terre du luminaire et la prise de terre de
I’installation sur la vis de terre sur la traverse universelle ronde en
utilisant la borne de terre.

Connectez les cdbles du contrdle DIM DALI aux péles DA 1 (Rose)
et DA 2 (Jaune).

NOTE : si votre installation n'est pas compatible avec un variateur
DIM DALI de 5 cdbles, ou si vous souhaitez installer votre luminaire
sans variateur, vous pouvez annuler les cdbles du DA 1 et du DA 2.
Poussez les branchements et I'excés de cdble a I'intérieur du boitier
de raccordement.

Fixez le plateau (D) & la traverse universelle ronde au moyen des vis
de la traverse (S2).
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3d

CONNECT LUTRON ECOSYSTEM

IMPORTANT: You have ordered a fixture with a driver specifically
compatible with LUTRON ECOSYSTEM DIMMING. This fixtu-

re will not be compatible with other types of dimming systems.
You can check you have the correct product by looking at

the model number printed on the box label or fixture canopy:
0270-03/17,0270-06/17 and 0270-18/17.

|t LUTRON

ECOSYSTEM

CONNEXION DU DIM LUTRON ECOSYSTEM

DIM LUTRON ECOSYSTEM control ,

IMPORTANT : vous avez commandé un luminaire avec un driver
LED spécialement compatible avec un SYSTEME DE VARIATEUR
LUTRON ECOSYSTEM. Il n'est en aucun cas compatible avec une
autre sorte de variateur. Vous pouvez vérifier que vous avez le
produit correcte en lisant le numéro du modéle qui est imprimé sur
I'étiquette de I'emballage ou sur I'étiquette collée sur le luminaire:
0270-03/17,0270-06/17 et 0270-18/17.

EN

3d. IMPORTANT: Only for references:
0270-03/17,0270-06/17 and 0270-18/17.

Connect the white wire of the fixture to the white wire of the supply
circuit. Connect the black wire of the fixture to the black wire of
the supply circuit. Secure with the electrical wire nuts (N) and seall
connections with electrical tape. Connect the fixture ground wire
and the supply ground wire to the ground screw on the round cross
bar using the ground terminal.

Connect your DIM LUTRON ECO SYSTEM control lines to poles E1
(Purple) and E2 (Grey).

NOTE: If system is not compatible with 5 wire LUTRON ECO SYS-
TEM dimming or if you wish to install this fixture as non dimmable,
you may cap off the E1 and E2 wires.

Push the connections and all excess wire to the interior of the
junction box.

Secure the plate (D) to the round cross bar, using screws (S2).
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FR

3d. IMPORTANT : uniquement indiqué pour les références:
0270-03/17,0270-06/17 et 0270-18/17.

Raccordez le céble blanc du luminaire au céble blanc de votre
installation électrique. Raccordez le céble noir du luminaire au
céble noir de votre installation. Reliez les cdbles aux connecteurs
de cdbles (N) et enveloppez le raccord de scotch électrique isolant.
Connectez la prise de terre du luminaire et la prise de terre de
P’installation sur la vis de terre sur la traverse universelle ronde en
utilisant la borne de terre.

Connectez les cdbles de contréle LUTRON ECO SYSTEM aux poles
E1 (Violet) et E2 (Gris).

NOTE : si votre installation n'est pas compatible avec un variateur
DIM LUTRON ECO SYSTEM de 5 cébles, ou si vous souhaitez insta-
ller votre luminaire sans variateur, vous pouvez annuler les cébles
du Eletdu E2.

Poussez les branchements et I'excés de cdble a I'intérieur du boitier
de raccordement.

Fixez le plateau (D) & la traverse universelle ronde au moyen des vis
de la traverse (S2).



-VERY IMPORTANT: Make sure before con-
necting that the mains supply is disconnec-
ted from the light fitting.

-TRES IMPORTANT: Assurez-vous quele
courant électrique de votre luminaire est
coupé avant de connecter.

EN FR
4. Join the connectors (C). 4. Connectez les dominos de connexion (C).
5. Introduce the cable with the connectors (C) into the panel’s 5. Passez le cdble avec les dominos (C) par I'encoche (D) située au
central opening (D). centre de du boitier.
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X=6"

EN

6. Assembly the disc (B) by screwing the nut (A) by hand, without
the aid of tools.

7. Adjust the height of the shade.
If the light fitting is shortened equal or less than 6", move the cable
clamp through the cable the required distance X which represents
the difference in height required.
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6. Assemblez le disque (B) en vissant la vis (A) & la main, sans l'aide
d'outil.

7. Réglage de la hauteur de 'abat-jour :

Pour monter I'abat-jour de 6" ou moins, descendez la boucle régu-
latrice de cdbles sur la méme longueur X que celle que vous avez
choisie de réduire de la hauteur du luminaire.
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8. VERY IMPORTANT: If you reduce the length of the light fitting by
more than 67, the excess cable exposed inside the ceiling rose must
be cut off in order to avoid damage by overheating.

After adjusting the height according to the instructions in point 7,
follow the instructions:

1- Cut the cable approximately 1.6" above the cable clamp.

2- Remove the same length X of cable through which the light
fitting has been raised from the loose connected cable.

3- Connect the ends of the cable using the components in the bag
supplied. Proceed as described in the drawings.

FR

8. TRES IMPORTANT: Si vous réduisez la hauteur du luminaire
de plus de 6", vous devrez couper l'excés de cdble a l'intérieur du
plateau, afin d'éviter qu'une surchauffe 'endommage.

Apres avoir ajusté la hauteur suivant l'indication 7, procédez
d'aprés les instructions:

1- Coupez le céble a quelque 1.6" au-dessus de la boucle régulatri-
ce de cdbles (G).

2- Raccourcissez le cdble libre ol le connecteur est monté, de la
méme longueur X dont vous avez réduit la hauteur du luminaire.
3- Connectez les extrémités des cdbles & l'aide des accessoires
fournis dans le sachet. Procédez suivant les instructions des dia-
grammes.
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