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Supplied material / Matériel fourni

4200 4201 4205 4207

1. Lighting fixture / Structure du luminaire 1ut. 1ut. 1ut. 1ut.

4200 4201 4205 4207

N

Technical specifications / Caractéristiques techniques

4200
Net Weight / Poids net 1.76 Ibs. (Q) 2xLED 2]W 700mA c@us ~~ 50-60Hz  [Bivolt]  [DRYLOCATION]
4201

Net Weight / Poids net 3.52 Ibs.

©

4x LED 2,JW 700mA ~~ 50-60 Hz [Bi-volt] [DRY LOCATION]

4205
Net Weight / Poids net 7.05 lbs.

Gl

4207
Net Weight / Poids net 12.34 |bs.

14x LED 2,]W 700mA  [IP20

©

~~ 50-60 Hz [Bi-volt] (DRY LOCATION]

@
8x LED 2,W 700mA c@us ~~ 50-60 Hz [Bi-volt] [DRY LOCATION]
@
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IP20 o

Product protected against solid object as
big as or bigger than 1/2".  No protection
against water.

Produit protégé contre les intrusions de
corps solides de taille égale ou supérieure
a1/2". Non protégé contre I'eau.

Alternating current.

Courant alternatif.

Caution
Before assembling and installing this product, carefully
read the following:

- CAUTION: To avoid possible electrical shock, make
certain electricity is shut off at main panel before wiring.

This product must be installed in accordance with the
national and local electrical codes. If you are not familiar
with wiring, you should use a qualified electrician to
avoid hazards involved.

If the steel cable or the power cord of this lamp is
damaged, it must be replaced only by the manufacturer
or their technical service or by a person capacitated to
this effect to avoid any risk.

We recommend reading the manual before installing the
lamp. Keep these instructions for future reference.

- The light source for this fitting must only be replaced by
the manufacturer, its technical team or equivalent qualified
person

Do not disassemble, modify or try to repair this fitting.
In order to get technical assistance contact VIBIA. Any
change or modification to the light fitting can null the
manufacturer’s guarantee.

All electronic products and batteries must be taken

to separate waste collection points at the end of their
working lives, they must not be disposed of in normal
household waste. It is the responsability of the user to
dispose of the equipment using a designated collection
point or service for separate recycling of waste electrical
and electronic equipment (WEEE) and batteries
according to local laws.

volt DRY LOCATION

This lamp is for indoor use only,

Bi

Voltage range:

120-240V excluding bathrooms or any type of
damp surface.

Gamme de tension: )

120-240V Cette lampe est exclusivement

destinée & une utilisation en intérieur,

a 'exclusion des salles de bain et de
tout type de surface humide.

Attention

Avant de procéder al'assemblage et a l'installation
de ce luminaire, lisez attentivement les considérations
suivantes:

- ATTENTION : avant de réaliser toute connexion
électrique, vérifiez que le courant au compteur de votre
installation est bien coupé, afin d'éviter de possibles
décharges électriques.

Linstallation électrique de ce produit doit étre conforme
aux normes électriques nationales ou locales. Si vous
n'étes pas habitué aux travaux d'électricité, lors de cette
installation, veuillez employer les services d'un électricien
qualifié dans le but d'éviter les dangers qu'elle implique.

En cas de détérioration, le cdble flexible ou cordon
d’alimentation de ce luminaire ne devra étre remplacé
que par le fabricant, son service technique, ou toute
autre personne de qualification équivalente, afin d’éviter
tout risque.

Nous vous recommandons de lire attentivement ces
instructions avant d’installer le luminaire. Conservez-les
en vue d’une éventuelle consultation ultérieure.

- La source lumineuse de ce luminaire ne devra étre
remplacée que par le fabricant, son service technique ou
toute autre personne de qualification équivalente

Ne démontez pas le luminaire, ne le modifiez pas et
n’essayez pas de le réparer. Pour bénéficier d’une
assistance technique, contactez VIBIA. Toute altération
ou modification du luminaire peut annuler la garantie du
fabricant.

Tous les produits électroniques et toutes les batteries
doivent étre apportés a des points de collecte distincts de
ceux des orsures ménageres normales lorsqu’ils arrivent
en fin de vie. Il incombe a l'utilisateur de se débarraser de
I'equipement dans un point de collecte ou auprées d’un
service spécifiquement désignés pour le recyclage des
déchets électriques et des équipements électroniques
(DEEE) ainsi que des batteries, dans le respect de la
|égislation locale.
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EN

IMPORTANT NOTICE:

Caution: to avoid possible electrical shock, make certain electrici-
ty is shut off at main panel before wiring.

1. Remove the front plates unscrewing the two screws that fix each
one.

Dissemble them level by level, as indicated by the arrow, starting
with the lower ones and moving upwards.

a/7

FR

IMPORTANT:

Débranchez I'alimentation électrique avant de procéder au mon-
tage du luminaire.

1. Retirez chaque structure frontale en dévissant les deux vis qui les
retiennent & la plague du corps de luminaire.

Démontez-les, niveau par niveau, ainsi qu'il est indiqué par la
fleche, en commengant par le bas, en terminant par la plus haute.



EN

2. Place the plate on the wall and mark the joining points and
remove the plate.

3. Connect the white wire of the fixture to the white wire of the su-
pply circuit. Connect the black wire of the fixture to the black wire
of the supply circuit. Secure with the electrical wire nuts and seal
connections with electrical tape. Connect the fixture ground wire
and the supply ground wire to the ground screw on the round cross
bar using the ground terminal.

Push the connections and all excess wire to the interior of the
junction box.

FR

2. Placez contre le mur la plaque du corps de la structure, et mar-
quez les points de fixation puis retirez la.

3. Raccordez le céble blanc du luminaire au cdble blanc de votre
installation électrique. Raccordez le cdble noir du luminaire au
cdble noir de votre installation. Reliez les cébles aux connecteurs
de cdbles et enveloppez le raccord de scotch électrique isolant.
Connectez la prise de terre du luminaire et la prise de terre de
I'installation sur la vis de terre sur la traverse universelle ronde en
utilisant la borne de terre.

Introduisez les connexions et l'excés de cdble a I'intérieur de la
boite de connexion.
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EN

4. After drilling the holes in the points marked in the previous step
2, attach the plate to the wall using the most suitable screws (not
supplied).

5. Finally, mount the front plates in reverse order to step 1. Mount
the top level first and move downwards.

NB: To facilitate placement of the screws, it is recommended pres-
sing lighting on each front plate and screwing in the two screws
without tightening them. When both screws are in place, they can
be tightened fully.
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4. Aprés avoir percé des trous sur les points de fixation marqués lors de
I'étape 2, fixez au mur la plague du corps de la structure a l'aide des vis
et des chevilles appropriées & la nature de votre mur (non fournies).

5. Enfin, réassemblez les structures frontales sur la plaque dans l'ordre
inverse de I'étape 1: commencez par le bas et finissez par celles du
haut du luminaire.

REMARQUE : ofin de faciliter la mise en place des vis, il est conseillé
de faire légérement pression sur la structure frontale et de placer

les deux vis sans les serrer. Lorsque les deux vis sont en place, elles
doivent étre vissées jusqu'au bout.
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